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Feuerlosch-Druckerhéhungsanlage mit
Wasservorlagebehélter zur Versorgung von
Wandhydranten

K.-H. Diekmann GmbH, Brandag Feuerléschgeréte
Siemensweg 1

D-31603 Diepenau

Mittelbare Léschwasseriibergabe-Stelle:
Vorlagebehalter freier Auslauf mit Druckerhéhung

Brandag Serie DEA FK/FL

Kompaktanlage

DIN 14462 (04-09) DIN VDE 0100
DIN EN 1717 DIN VDE 0100 Teil 560
DIN 1988 DIN EN 50272

DIN 12056- 1/2 DIN 660 Teil 500

Die durch Firma Brandag vorgestellte mittelbare
Léschwasserubergabe-Stelle: Vorlagebehélter freier
Auslauf mit Druckerhéhung

Typ FK/FL erflllt die Anforderungen nach DIN 14462
unter Berlicksichtigung der Anforderungen nach DIN
1988,DIN EN1717. Im Sinne der genannten
Regelwerke wurde die Einhaltung der Anforderungen,
unter Bericksichtigung des Kapitel 4+5. dieses
Gutachtens, nachgewiesen.

Der Funktions- und Eignungsnachweis fir die ,nass"
Anlage mittelbarer Anschluss Typ FK/FL fir den
Einsatz in Wandhydranten-Anlagen nach DIN 14462
wurde erbracht. Fur die Druckerh6hungsanlage mit
Vorlagebehalter Typ FK/FL wurde das abgebildete
DEKRA Siegel, entsprechend den AGB DEKRA Siegel,
erteilt.
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